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Travaux Sous Tension : batteries d’accumulateurs stationnaires  
B1T, B2T, et/ou B1N, B2N – TST BAT 

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le candidat (h/f) sera capable de : 
▪ Acquérir et mettre en pratique les savoirs et savoir-faire définis dans les normes NFC 18-505-1 et NF C 18-505-2.3 ; 
▪ Exploiter et compléter les documents relatifs aux opérations demandées ; 
▪ S’assurer de la faisabilité des travaux sous tension (TST) ; 
▪ Analyser la situation de travail et vérifier l’adéquation des moyens dont il dispose ; 
▪ Matérialiser et aménager la zone de travail afin d’assurer sa sécurité et celle des tiers ; 
▪ Identifier et réaliser les travaux sous tension en sécurité ; 
▪ Maîtriser le mode opératoire défini et les gestes associés ; 
▪ Interrompre une opération TST en cours lors de l’apparition d’une difficulté technique ou matérielle, non prévue dans le 

mode opératoire ; 
▪ Gérer les interruptions de travail ; 
▪ Clôturer les TST et rendre compte au chef d’établissement et à son employeur selon les modalités définies. 

Moyens et Méthodes pédagogiques mis en œuvre : 

Pédagogie : 

- Cours en présentiel en centre ; 

- Modalités pédagogiques variées (théorie, scénarisation, TP, 

participative …) 

- L’ingénierie de formation est conçue et contrôlée par des 

Techniciens et Directeur Technique h/f dont l’expérience en 

déploiement télécoms terrain > 20 ans, en électricité > 20 ans 

- Les formateurs professionnels sont habilités et formés en 

immersion terrain par des professionnels agréés 

- Suivi individualisé des stagiaires par une équipe dédiée à 

l’accompagnement (référente TH, relation administrative avec 

les référents entreprises, entretiens, bilan, heures de soutien 

individuel…) 

Formation Théorique : 

- Vidéoprojecteur, matériel informatique, outils 

- Remise de supports pédagogiques (papiers et/ou numériques) 

Formation Pratique : 

- Différents ateliers pratiques et équipements sont disponibles 

en centre, permettant la pratique de gestes professionnels du 

terrain, conformément au référentiel ORG TST IE 

- Mise à disposition du matériel technique et sécuritaire en 

centre, EPI à la charge de l’employeur (h/f) 

Méthode d’Évaluation : 

- Tests de vérification des prérequis techniques à l’entrée de 
formation (théorique et pratique) 
- Test final écrit – QCM en présence de formateur professionnel 
h/f 
- Tests pratiques individuels 

Niveau Acquis : 

Attestation de Formation avec avis favorable 

Public concerné : 

Travailleur (h/f) devant réaliser des opérations sous tension 
sur batteries d’accumulateurs stationnaires  

Prérequis (cf module concerné – se référer aux pages 2&3) 

La vérification des prérequis techniques est effectuée en 
début de stage et conditionnera la poursuite de la 
formation.  

Conditions d’admission : 

- Disposer des équipements de protection individuelle et 
vêtements de travail adaptés aux travaux visés obligatoires 
(cf liste en annexe - p.4) 
- Remplir les prérequis techniques 
- Sur demande 
- Capacité d’accueil maximale autorisée : 8 participants 

Accessibilité : 

La formation est accessible, sous conditions, aux personnes en 
situation de handicap. 
Pour tout renseignement ou accompagnement, contacter la 
Référente Handicap, Mme Florine DELATTRE : 
03 20 97 05 71 
administration@technicom-formation.com 

Durée : 

Initiale : 21h sur 3 jours 

                ou 25h sur 3,5 jours avec le module complémentaire 

Recyclage : 14h sur 2 jours  

Calendrier : 

Sessions régulières 
Nous contacter sur contact@technicom-formation.com 

Tarifs : 

Sur devis – nous consulter 
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Cette formation est conforme aux normes NF C 18505-1 et NF C 18505-2.3 

et au référentiel de formation validé par l’ORG TST IE du 25/11/2024. 

Agrément de Formation aux Travaux Sous Tension des Installations Électriques (Batterie) en tant 

qu’Organisme compétent, sur décision du Ministère du Travail et des Solidarités, publié au JO du 21 déc 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la Formation INITIALE 
Travaux Sous Tension : batteries d’accumulateurs stationnaires  

B1T, B2T, et/ou B2N, B1N – TST BAT 

 

Accueil & Vérification des prérequis : 

- Vérification des EPI 

- QCM écrit et évaluation pratique des gestes professionnels selon la norme NF C 18510 

- La vérification des prérequis techniques conditionnera la poursuite de la formation.  

Partie Théorie :  

- Rappel NF C 18 510 et exigence du chapitre 8 

- Présentation de la réglementation et des principes de base en électricité TST – Normes NF C18-505-1 et 

NFC 18505-2.3 

- Technologie et schéma type 

- Les différentes batteries 

- Les documents réglementaires 

 

Partie Pratique :  

Pratique du geste professionnel réalisé sur plateau technique, avec des installations représentatives de 

l’environnement de travail – par jeux de rôle (chargé de travaux et exécutant) :  

- Installer et raccorder 4 éléments de batteries d’accumulateurs ; 

- Réaliser une mise en parallèle de chaînes de batteries d’accumulateurs ; 

- Nettoyer et remplacer un accumulateur de tension >= 12V sur une chaine de batteries ; 

- Réaliser une mise hors charge par l’insertion d’un organe de coupure avec shunts sur l’alimentation 

d’une chaîne de batteries. 

Prérequis nécessaires pour participer au module de formation INITIALE : 

- Être âgé(e) de 18 ans minimum ; 

- Avoir une formation initiale ou continue en électrotechnique ou en électricité ; 

- Être titulaire d’une habilitation en cours de validité conforme à la norme NFC 18-510 ; 

- Avoir une expérience professionnelle dans le domaine hors tension d’au moins 1 an. 

 

Option facultative – Module Complémentaire : 
Raccordement d’une protection après le premier organe de coupure sur jeux de barre CC 
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Prérequis nécessaires pour participer au stage de RECYCLAGE : 

- Être âgé(e) de 18 ans minimum ; 

- Être titulaire d’une habilitation en cours de validité conforme à la norme NFC 18-510 ; 

- Avoir suivi une formation initiale. Le titre d’habilitation T dans le domaine concerné conditionnera l’accès au module de 

recyclage. 

➔ L’attestation de formation et le titre d’habilitation T devront être présentés. Ils conditionneront l’accès au module. 
recyclage. 

Contenu de la Formation RECYCLAGE 
Travaux Sous Tension : batteries d’accumulateurs stationnaires  

B1T, B2T, et/ou B2N, B1N – TST BAT 

 

Le stage de recyclage vise à assurer le maintien des compétences des travailleurs déjà formés et habilités dans le domaine concerné. Il permet 

également de mettre à jour leurs connaissances et compétences, en particulier pour corriger d’éventuels écarts identifiés par l’employeur. 

Accueil & Vérification des prérequis : 

- Vérification des EPI 

- QCM écrit et évaluation pratique des gestes professionnels selon les normes NF C 18510 et 18505 

- La vérification des prérequis techniques conditionnera la poursuite de la formation.  

Partie Théorie :  

- Détection et recensement des écarts sur les connaissances et compétences TST IE BAT 

- Reprise des écarts – Normes NF C 18505-1 / NF C 18505-2.3 

- Synthèse : partage d'expérience des participants + partage pédagogique sur l'accidentologie en TST 

BAT 

Partie Pratique :  

Pratique du geste professionnel réalisé sur plateau technique, avec des installations représentatives de 

l’environnement de travail – par jeux de rôle (chargé de travaux et exécutant) : 

 

- Vérifier l'assimilation des actions correctives 

 

 Si les participants ont préalablement été formés et habilités sur le module complémentaire (cf prog 

formation initiale), la pratique du geste professionnel inclura : 

o Remplacer un constituant de l’installation en CC en amont de la chaine de batteries 

OU 

o Ajouter un constituant au-delà du point de raccordement sur le jeu de barres en CC 
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Découvrez nos taux de REUSSITE et de SATISFACTION stagiaires sur 
www.technicom-formation.fr 

 

ANNEXE 
Liste des Équipements de Protection Individuelle (EPI) 

Et Vêtement de travail OBLIGATOIRES 

Pour pouvoir suivre le stage, chaque participant (h/f) doit détenir ses propres EPI selon la liste ci-dessous :  

- 1 tenue de travail recouvrant toutes les parties du corps (à l'exclusion des mains et de la tête) ne 

comportant pas de fermeture à glissière métallique et non inflammable (Normes NF EN 14116 ou NF EN 

11612 ou norme NF EN 61482-2 avec marquage essai APC classe 1 ou APTV 12cal/cm2) ;  

➔ S’assurer que le port du vêtement de travail et des EPI ne laissent pas de zone sans protection (ex. : encolure).  

- 1 paire de chaussures de sécurité (tapis isolant mis à disposition par Technicom Formation) ; 

- 1 casque antichoc avec jugulaire (NF EN 50365 et NF EN397) et écran facial ou écran facial seul (Norme 

NF EN 166 ou NF EN 16321-1 protection optique et NF EN IEC 62819 protection contre l’arc : chiffre 8) 

- 1 paire de gants isolants élastomère ou latex classe 00 ou classe 0 (NF EN 60903) 

- 1 paire de surgants cuir crispin (NF EN 388 : 2122) ou une paire de gants composites (NF EN 60903). 

 

   Aucun travail pratique ne pourra être dispensé en l’absence d’EPI ou si ceux-ci ne répondent pas aux normes 
ou présentent une défaillance compromettant la sécurité du stagiaire (h/f)   

 


